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Alfa LU-VE является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей LU-VE Group. 
Компания Alfa LU-VE сохраняет за собой право изменять спецификацию без предварительного уведомления. 
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Alfa LU-VE является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей LU-VE Group. 
Компания Alfa LU-VE сохраняет за собой право изменять спецификацию без предварительного уведомления. 

1 Важная	информация

1.1 Отказ от ответственности
Данные	инструкции	по	эксплуатации	относятся	ко	всем	промышленным	конденсаторам	и	
газовым	охладителям	Alfa-V	и	поставляются	вместе	с	руководствами	AHE00049	для	конденса-
торов	с	воздушным	охлаждением	и	газовых	охладителей	Alfa	LU-VE.	Оба	руководства	необ-
ходимо	тщательно	изучить	и	всегда	следовать	их	указаниям.	Компания	Alfa	LU-VE	не	берет	
на	себя	ответственность	за	повреждения	вследствие	несоблюдения	указаний	руководств	и	
документации	по	заказу.

1.2 Предполагаемое использование 
Конденсаторы	и	газовые	охладители	являются	частично	готовым	оборудованием	согласно	
Директиве	о	машинах	и	механизмах	2006/42/EC	и	предназначены	для	встраивания	в	системы	
охлаждения.	Декларации	производителя	доступны	на	сайте	alfa.luvegroup.com.	Данные	агре-
гаты	нельзя	вводить	в	эксплуатацию,	пока	не	будет	заявлено	о	соответствии	оборудования	в	
сборе	или	системы	охлаждения	следующим	стандартам	и	директивам:

• Директива	по	оборудованию,	работающему	под	давлением	2014/68/ЕС	

• Директива	о	машинах	и	механизмах	2006/42/ЕС

• Директива	по	аппаратуре	низкого	напряжения	2014/35/ЕС

• Электрическое	оборудование	машин	IEC	60204-1

• Директива	по	электромагнитной	совместимости	2014/30/ЕС

• Любые	местные	или	государственные	нормативные	акты

Alfa-V	ACV

Alfa-V	ANV

Alfa-V	VXD

1.3 Где искать информацию об изделии
Подробные	технические	данные	по	отдельным	моделям	продукции	
доступны	в	связанных	с	заказом	документах,	на	наклейках	изделий	
и	в	листах	технических	данных	изделий.	Полная	информация	обо	
всех	воздушных	теплообменниках	компании	Alfa	LU-VE	приведена	
на	сайте	alfa.luvegroup.com.	Сюда	входят:

• Руководства	на	изделия

• Инструкции	по	эксплуатации	

• Буклеты	и	брошюры	по	изделиям

• Листы	технических	данных	изделий	(выбранного	программного	
обеспечения)

• Габаритные	чертежи

• Электрические	принципиальные	схемы

• Сертификаты

Компания	Alfa	LU-VE	предлагает	обслуживание	и	поддержку	по	всему	
миру.	При	возникновении	вопросов	или	сомнений	обратитесь	к	свое-
му	местному	представителю	Alfa	LU-VE.	
Контактные	адреса	приведены	на	сайте	alfa.luvegroup.com. 

https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/acv
https://alfa.luvegroup.com/acv
https://alfa.luvegroup.com/anv
https://alfa.luvegroup.com/anv
https://alfa.luvegroup.com/en/alfa-v-vxd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/alfa-v-vxd.html
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
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Alfa LU-VE является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей LU-VE Group. 
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2 Описание	изделия
2.1 Общая информация по применениям
Серия	Alfa-V	включает	в	себя	обширный	ассортимент	V-образных	конденсаторов	и	газовых	
охладителей	с	двумя	рядами	вентиляторов,	которые	предназначены	для	кондиционирования	
воздуха	и	задач	охлаждения	в	тяжелых	условиях	эксплуатации.	Конденсаторы	с	воздушным	
охлаждением	и	газовые	охладители	Alfa-V	отличаются	высокой	производительностью	при	
малой	занимаемой	площади.
• Хладагенты:	все	хладоны	(ACV),	аммиак	(ANV)	или	CO2	(VXD)
• Диапазон	холодопроизводительности	ACV:	от	115	до	1850	кВт																																							

(Tвозд.	25	°C,	Tконд.	40	°C,	Tпереохл.	<	3	K,	Tперегрев.	25	K)

• Диапазон	холодопроизводительности	ANV:	от	97	до	1890	кВт																																										
(Tвозд.	25	°C,	Tконд.	40	°C,	Tпереохл.	<	3	K,	Tперегрев.	25	K)

• Диапазон	холодопроизводительности	VXD:	от	160	до	1000	кВт																																								
(температура	воздуха	35	°C,	CO2	при	90	бар,	температура	газа	на	впуске/выпуске	120/38	°C)

• Расчетное	давление:	33	бар	(ACV),	30	бар	(ANV)	или	120	бар	(VXD).	
• Каждый	теплообменник	проверяют	на	утечки	с	помощью	сухого	воздуха,	а	затем	предвари-

тельно	заряжают	азотом.	

2.2 Стандартная конфигурация
• Ребристый	змеевик: 

-	В	зависимости	от	назначения,	конденсаторы	оснащают	медными	трубками	с	поперечным	
оребрением	(ACV)	или	гладкими	трубками	из	нержавеющей	стали	(ANV).	Газовые	охлади-
тели	оснащены	медными	трубками	K65. 
-	Стандартный	шаг	оребрения	составляет	2,1	мм,	при	этом	доступны	два	типа	алюминие-
вых	ребер:	«Турбо»	для	обеспечения	максимальной	производительности,	промышленное	
оребрение	—	для	продолжительной	работы. 
-	Индивидуально	выполненные	подключения	позволяют	использовать	оба	змеевика	неза-
висимо	друг	от	друга.

• Вентиляторы: 
-	от	2	до	9	пар	вентиляторов	(от	2	до	6	в	случае	VXD)	трех	диаметров	(ø	800	мм,	ø	910	мм	
и	ø	1000	мм)	с	различным	уровнем	шума.	Двигатели,	соответствующие	требованиям	ErP,	
с	динамично	или	статически	сбалансированным	внешним	ротором,	степень	защиты	IP	54	
по	стандарту	DIN	40050,	и	встроенными	терморелейными	контактами,	которые	обеспечи-
вают	надежную	защиту	от	тепловых	перегрузок.	Источники	питания	AC	400/50/3,	400/60/3	
и	460/60/3.	Источник	питания	EC	380-480/50-60/3.	Электродвигатели	вентиляторов	AC/EC	
произведены	по	стандарту	VDE	530/12.84	

• Корпус,	опоры	и	рама	изготовлены	из	коррозиестойкой	оцинкованной	стали	(класс	C4-H).	
Отдельные	секции	вентилятора	и	съемные	кольца	вентилятора.

• Конструкция	рамы	отличается	повышенной	жесткостью,	обеспечивая	защиту	от	вибрации	
и	теплового	расширения.

• Наклейки	показывают	направление	вращения	вентилятора	и	впуск/выпуск	хладагента.

https://alfa.luvegroup.com/
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2.3 Специальные исполнения (опции)
• Нестандартное	расстояние	между	ребрами	(до	3,0	мм)
• Контур	переохлаждения	(SC)	—	только	ACV/ANV
• Магистральные	трубы	из	нержавеющей	стали	под	сварное	соединение	в	полевых	услови-

ях	—	только	VXD
• Защита	змеевика	от	коррозии: 

-	Эпоксидное	покрытие	алюминиевых	ребер	(EP) 
-	Покрытие	F-coat	(FC) 
-	Устойчивый	к	действию	морской	воды	алюминиевый	сплав	AlMg	(SWR)

• Решетка	для	защиты	змеевика	(GR)
• Комплект	устройств	для	разбрызгивания	воды	(KW)
• Система	разбрызгивания	воды	в	сборе	с	насосной	станцией	(SWS)
• Лакокрасочное	покрытие	корпуса	RAL	9002
• Поддон	для	контейнера	(SK)
• Виброгасители	(VD)
• Особые	двигатели	вентиляторов: 

-	Степень	защиты	IP55 
-	Высокотемпературные	электродвигатели

• Дополнительное	электрическое	оборудование: 
-	Выключатель	(SW) 
-	Электродвигатели	EC,	подключенные	к	обычной	клеммной	коробке	(CBP	=	соединитель-
ная	коробка,	CBMP	=	соединительная	коробка	и	главный	контроллер	+	сигнал	давления) 
-	Распределительный	щит	IP54	(BS) 
-	Шкаф	ступенчатого	управления	вентилятором	AC	(BSP) 
-	Шкаф	управления	оборотами	вентилятора	EC	(ICM) 
-	Базовый	распределительный	щит	EC	(ECCB)

2.4 Описание кодовых обозначений

ACV SE 80 3 .1 B D * SK C4 * - AL 2.1 CU * *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

	1	 Alfa-V	(ACV=конденсаторов	хладонов,	ANV=конденсатор	аммиака,	 
	 VXD=газовый	охладитель)
	2	 Уровень	шума	/	код	вентилятора	(T=турбированный,	S=стандартный,	L=пониженный,		
	 Q=тихий,	R=бесшумный,	E=электродвигатель	EC	вентилятора)	
	3	 Диаметр	вентилятора	(80=800	мм,	90=910	мм,	100=1000	мм)	
	4	 Число	пар	вентиляторов	(от	2	до	9	для	ACV	и	ANV;	от	2	до	6	для	VXD)
	5	 Серия	Alfa-V	II
	6	 Кодовое	обозначение	расположения	трубок	(A,	B,	C,	D	для	ANV	и	ACV; 
	 B,	C,	D,	E	для	VXD)
	7	 Схема	подключения	электродвигателя	вентилятора	(D=треугольник,	Y=звезда)
	8	 Число	контуров	(пусто	для	ACV/ANV)
	9	 Упаковка	(SK=поддон	для	контейнера)
10	 Материал	корпуса
11	 Электрическая	часть	
12	 Материал	ребер	(AL=алюминий,	IF=ребра	промышленного	типа,	SWR=сплав	AlMg,		 	
	 EP=алюминий	с	эпоксидным	покрытием,	FC=покрытие	F-coat)
13	 Шаг	ребер	(2,0,	2,1,	2,3,	2,5	и	3,0	мм)
14	 Материал	трубок	(CU=медь,	SS=нержавеющая	сталь,	K65=медь	K65)
15 Присоединительные	размеры	(только	для	VXD)
16	 Опции

https://alfa.luvegroup.com/
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1. Центр тяжести
Вилочные	погрузчики	используют	исключи-
тельно	для	подъема	устройств,	состоящих	из	
2–5	модулей:	обязательно	располагайте	вилы	
под	центром	тяжести.

2. Обращайтесь с осторожностью
Будьте	предельно	осторожны	при	перемеще-
нии	устройства.

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

1010

7

3
6

11
4

12 12

11

10 10

21

5

6 8

 9

3 Этикетки	изделия

3. Этикетка изделия
Модель См.	п.	"2.4	Описание	

кодовых	обозначений"
Код	продукта
Серий	no.	
продукта

Их	нужно	указывать	при	
заказе	устройства,	так	
как	по	ним	определяется	
оборудование

Масса	нетто	
устройства

Перед	подъемом	
убедитесь,	что	
выбраны	надлежащие	
грузоподъемные	
приспособления.

Kатегория	PED Согласно	PED	
(Директива	по	
оборудованию,	
работающему	под	
давлением)

Max	DN Макс.	номиналь-ный	
диаметр

диаметр Согласно	PED
Ps Расчетное	давление

Pt Давление	испытания
Дата	испытаний Дата,	когда	змеевик	

прошел	испытание	под	
давлением	на	заводе

Manufactured by
AIR HEX ALONTE S.R.L.

via delle Albere 5, 36045, Alonte(VI)

HEAT EXCHANGER

ANVSE904.1BD C4 CBP IF 2.1 SS VD
Code: 
10235786
Manuf. Date: Net Weight ±5%:
06-2021 2.031 Kg

PED CAT II
Max DN: Fluid Group:
50 1
PS min/max: PT:
-1/30 bar 45 bar
TS min/max: Test Date:
-60/125 °C 06-2021

ELECTRICAL DATA
Fan motors qty: 8
Power Supply: 400V/T /50

7810917

Cust. Code:

0948

MADE IN ITALY

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

Модель

Масса	нетто	
устройства

Серий	no.	
продукта

Код
продукта

Ps Pt

Дата	испытаний

Kатегория	
PED

Max	DN Группа	жидкости

Темп.	
змеевика

https://alfa.luvegroup.com/


31465831RU-08 
8

Alfa LU-VE является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей LU-VE Group. 
Компания Alfa LU-VE сохраняет за собой право изменять спецификацию без предварительного уведомления. 

Manufactured by
AIR HEX ALONTE S.R.L.

via delle Albere 5, 36045, Alonte(VI)

HEAT EXCHANGER

GB_ANV_T48R3_5290_4016_2.1_N2x12_CU AL_N
Coil Code: 
31437404
Manuf. Date:
06-2021

PED CAT II
Max DN: Fluid Group:
50 1
PS min/max: PT:
-1/30,0 bar 45 bar
TS min/max: Test Date:
-60/125 °C 06-2021

SN: 232368470001001

Product Code:
10235786

0948

MADE IN ITALY

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

Kатегория	PED

Max	DN Группа	жидкости

Ps Pt

Темп.	
змеевика

Код
продукта

Код	
теплообменника

Серийный	no.
теплообменника

4.  Этикетка изделия — змеевик

Код	продукта		 Их	нужно	указывать	при	
заказе	устройства,	так	
как	по	ним	определяется	
оборудование

Kатегория	PED Согласно	PED	

Max	DN Макс.	номиналь-ный	
диаметр

Группа	жидкости Согласно	PED	
Темп.	змеевика Диапазон	рабочих	

температур	змеевика
Ps Расчетное	давление
Pt Давление	испытания
Test	date Дата,	когда	змеевик	

прошел	испытание	под	
давлением	на	заводе

Код	
теплообменника
Серийный	no.
теплообменника

Коды	для	
идентификации	
теплообменника

Дата	испытаний

6. Предупреждение при работе с электри-
ческими компонентами
Компонент	под	напряжением.	Отключите	
электропитание	перед	выполнением	
каких-либо	работ	по	техническому	обслужи-
ванию	или	монтажу.

41103043SP
Spare part item number 8. Электродвигатель вентилятора

Номенклатурный	номер	электродвигателя	
вентилятора.

7. Движущиеся части
Внимание:	движущиеся	части.
Отключите	электропитание	перед	выпол-
нением	каких-либо	работ	по	техническому	
обслуживанию	или	монтажу.

5. Направление вентилятора
Наклейка	с	указанием	правильного	направле-
ния	вращения	вентилятора.

https://alfa.luvegroup.com/
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10. Подъемная проушина
При	подъеме	сверху	используйте	все	отме-
ченные	проушины.

11. и 12. Впуск/выпуск
Подключения	впуска	и	выпуска	хладагента.

Заземление
Если	поставляемые	Alfa	LU-VE	
электрические	компоненты	оснащены	
данной	наклейкой,	то	для	таких	компонентов	
обязательно	необходимо	предусмотреть	
заземление.	Желто-зеленый	провод	
заземления	должен	быть	длиннее	других	
проводов,	чтобы,	когда	тянешь	за	кабель,	
он	последним	отсоединялся	от	клемм.
Заземление	предназначается	для	
электрического	оборудования,	которое	
поставляется	вместе	с	установкой,	и	не	
должно	применяться	в	качестве	защиты	от	
внешних	источников.

5.307

ATTENZIONE!
CIRCUITO FRIGORIFERO PRECARICATO CON AZOTO

WARNING!
PRECHARGED REFRIGERANT CIRCUIT WITH NITROGEN

ACHTUNG!
VERLADTER KÄLTEMITTELKREISLAUF MIT STICKSTOFF

ATTENTION!
CIRCUIT FRIGORIFIQUE PRE-CHARGE AVEC AZOTE

BHИМАНИЕ!
СИСТЕМА ЗАПРАВЛНА АЗОТОМ

9. Предупреждение о предварительной 
зарядке азотом
Отгружаемые	производителем	устройства	
содержат	избыточное	давление.	Проверьте	
давление	на	трубопроводной	арматуре	
Schrader.	Если	устройство	не	под	давлени-
ем:	немедленно	оповестите	производителя	
и	сделайте	соответствующую	отметку	в	
накладной.

IN OUT

https://alfa.luvegroup.com/
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4 Распаковка	и	подъем
Всегда	следуйте	указаниям	и	инструкциям,	приведенным	в	руководстве	AHE00049	для	кон-
денсаторов	с	воздушным	охлаждением	и	газовых	охладителей.
Перед	подъемом	оборудования	проверьте	массу,	которая	указана	на	табличке,	расположен-
ной	на	стороне	впускных	соединений.	Убедитесь,	что	грузоподъемное	оборудование	способно	
выдержать	вес	устройства	плюс	+10	%.	
• Вилочные	погрузчики	допускается	использовать	только	для	агрегатов	из	2–5	модулей.
• При	подъеме	при	помощи	вилочного	погрузчика	для	безопасного	подъема	вилы	должны	

быть	длиннее	2,5	м	и	полностью	введены	под	устройство.	
Промышленные	конденсаторы	и	газовые	охладители	Alfa-V	могут	поставляться	на	стандарт-
ных	грузовиках	или	в	контейнерах.	

4.1 Устройство доставлено на стандартном грузовике
Описанная	ниже	процедура	относится	к	выгрузке	устройств,	доставленных	на	стандартных	
грузовиках.

Устройство с 2–5 парами вентиляторов: 
можно	выгружать	сбоку	платформы	грузовика	
с	помощью	вилочного	погрузчика.

4.2 Устройство доставлено в контейнере
В	случае	доставки	в	контейнере,	для	удобства	погрузки	и	выгрузки	необходимо	выбрать	
опцию	поддона	для	контейнера.	В	случае	9-модульного	устройства	поддон	устанавливается	
по	умолчанию.	Следуйте	описанной	ниже	процедуре	выгрузки	устройства:
• Удалите	все,	что	мешает	вытащить	поддон	из-под	контейнера.
• Убедитесь,	что	грузовик	полностью	остановлен.

Устройство с 6-9 парами вентиляторов: 
всегда	нужно	поднимать	сверху.
В	случае	устройства,	состоящего	из	6–8	моду-
лей,	используйте	процедуру,	описанную	в	
п.	"4.3	Подъем	сверху".
Устройства	с	9	парами	вентиляторов	по	умол-
чанию	оснащены	поддоном	для	контейнера,	
и	их	нужно	выгружать	согласно	процедуре,	
описанной	в	п.	"4.2	Устройство	доставлено	в	
контейнере",	даже	если	они	были	поставлены	
на	стандартном	грузовике.

https://alfa.luvegroup.com/
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Введите	вилы	второго	вилочного	погрузчика	
(обозначается	буквой	B)	под	устройство	(под	
центр	тяжести)	и	немного	приподнимите	это	
устройство.	

Снимите	крюки	и	цепи	и	отгоните	вилочный	
погрузчик	A.

A

B

B

Медленно	подайте	грузовик	вперед,	чтобы	
устройство	полностью	вышло	из	контейнера.

A

A

Примите	вес	устройства	на	вилы	вилочного	
погрузчика	A	и	медленно	извлеките	устрой-
ство	из	контейнера.	Не	менее	1	м	устройства	
должно	остаться	на	полу	контейнера.

Расстояние	между	устройством	и	крышей	
контейнера	сохраняется.	Контакт	с	крышей	
может	привести	к	повреждению	устройства.

Прикрепите	цепь	к	вилочному	погрузчику	(обозначается	буквой	A)	и	вставьте	крюки	в	отвер-
стия	поддона.

Устройство с 2–5 парами вентиляторов 

https://alfa.luvegroup.com/
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Устройство с 6-9 парами вентиляторов
Примите	вес	устройства	на	вилы	вилочного	
погрузчика	A	и	медленно	извлекайте	устрой-
ство,	пока	его	подъемные	проушины	не	ока-
жутся	вне	контейнера.	Не	менее	1	м	устрой-
ства	должно	оставаться	на	полу	контейнера.

Расстояние	между	устройством	и	крышей	
контейнера	сохраняется.	Контакт	с	крышей	
может	привести	к	повреждению	устройства.

Присоедините	все	подъемные	проушины	к	
траверсе	крана	с	соблюдением	процедуры,	
описанной	в	п.	"4.3	Подъем	сверху".

Когда	кран	оторвет	устройство	от	земли,	
извлеките	вилы	и	отведите	вилочный	погруз-
чик	A.	Немного	приподнимите	устройство	и	
медленно	сдавайте	грузовик	вперед,	пока	
устройство	не	окажется	полностью	вне	кон-
тейнера.

A

A

Убедитесь,	что	подъемные	проушины	надеж-
но	закреплены	и	на	них	нет	следов	поврежде-
ний.	Крепите	ремни	и	крюки	только	к	подъем-
ным	проушинам,	как	показано	на	рисунке	на	
следующей	странице.

Угол	расположения	цепей	показан	для	всех	
моделей.

Нагрузка	на	подъемные	цепи	должна	быть	
равномерно	распределена	по	всем	точкам	
подъема.	Если	одна	цепь	не	полностью	нагру-
жена,	другая	цепь	будет	чрезмерно	нагруже-
на.	Это	недопустимо.

4.3 Подъем сверху

> 65° > 65° 

УВЕЛИЧЕННЫЙ РИСУНОК A

A

90° 90°

https://alfa.luvegroup.com/
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2 MOD
4 FANS

3 MOD
6 FANS

4 MOD
8 FANS

  5 MOD
10 FANS

  6 MOD
12 FANS

  7 MOD
14 FANS

  8 MOD
16 FANS

  9 MOD
18 FANS

2	МОД
4	ВЕНТИЛЯТОРА

3	МОД
6	ВЕНТИЛЯТОРА

4	МОД
8	ВЕНТИЛЯТОРА

5	МОД
10	ВЕНТИЛЯТОРА

6	МОД
12	ВЕНТИЛЯТОРА

7	МОД
14	ВЕНТИЛЯТОРА

8	МОД
16	ВЕНТИЛЯТОРА

9	МОД
18	ВЕНТИЛЯТОРА

https://alfa.luvegroup.com/
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5 Установка
Всегда	следуйте	указаниям	и	инструкциям,	приведенным	в	руководстве	AHE00049	для	кон-
денсаторов	и	газовых	охладителей.
5.1 Извлечение поддона для контейнера (если таковой имеется)
Для	удобства	погрузки	и	выгрузки	необходимо	выбрать	опцию	поддона	для	контейнера.		
Поддон	для	контейнера	нужно	извлечь	до	установки.	Компоненты	поддона	для	контейнера	

привинчены	к	устройству	винтами.	Чтобы	извлечь	поддон,	необходимо	слегка	приподнять	
устройство.

https://alfa.luvegroup.com/
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5.2 Габариты для монтажа
Подробные	чертежи,	на	которых	показаны	все	габариты	для	монтажа	и	подключения	
жидкости,	можно	скачать	с	сайта	alfa.luvegroup.com. 

5.3 Информация о габаритах ножек
Габариты	ножек	идентичны	для	всех	моделей.	
При	креплении	устройства	избегайте	любых	боковых	крутящих	моментов.	Крепежные	отвер-
стия	можно	использовать	для	крепления	изделия	к	основанию	или	балочной	конструкции,	а	
также	для	установки	виброопор.

Габаритные	чертежи

Alfa-V	ACV

Габаритные	чертежи

Alfa-V	ANV

Габаритные	чертежи

Alfa-V	VXD

 2280 

 8
0 

 

20.5

 1
60

 

Fixing hole  
& Vibration damper 

 160 

 80

1740

Крепежное	отверстие	Ø20,5	

Виброопора

5.4 Бетонное монтажное основание
Во	избежание	окисления	ножек	оборудова-
ния	настоятельно	рекомендуется	монтиро-
вать	теплообменник	на	бетонные	основания.	
Используют	по	одному	основанию	для	каждой	
ножки.	Минимальные	габариты	основания	—	
100	мм	в	высоту	и	260	мм	в	ширину.

Alfa	LU-VE	рекомендует	устанавливать	
компенсационные	швы	и	на	входных,	и	на	
выходных	соединениях.	Компенсационные	
швы	—	это	гибкие	элементы,	которые	при	
правильной	установке	поглощают	тепловое	
расширение	трубок.	Компенсационные	
швы	также	помогают	уменьшать	вибрации	
в	трубопроводе.

5.5 Компенсационные швы (только для конденсаторов)

https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-acv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-anv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vxd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-acv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-anv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vxd.html
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5.6 Виброгасители
Для	активной	и	пассивной	изоляции	вибраций	и	уменьшения	распространения	шума	
Alfa	LU-VE	настоятельно	рекомендует	устанавливать	виброгасители.	Виброгасители	нужно	
установить	до	установки	устройства.	Они	устанавливаются	между	ножками	устройства	
и	основанием	с	помощью	входящего	в	комплект	винта	M16.

Пары	вентиляторов Виброгасители
2 4
3 4
4 6
5 8
6 8
7 8
8 10
9 12

 4
  5

1,
5 

 168 

 150 

 M 16 

 132 

 1
68

 

 
12

,5
 

Isolating material natural rubber,
hardness 60° Sha.

На	рисунке	показан	пример	монтажа	с	помо-
щью	резьбового	стержня,	гайки,	шайбы	
Гровера,	шайбы	и	стопорной	шайбы	(не	
поставляется).	

Таким	образом	можно	использовать	вибро-
гасители	для	выравнивания	охладителя	по	
горизонтали,	регулируя	стопорную	гайку.	Это	
особенно	полезно	в	случае	устройств	боль-
шой	длины	или	неровного	основания.

Материал	изоляции	—	
натуральный	каучук,	твердость	

по	Шору	60.

https://alfa.luvegroup.com/
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5.7 Руководство по планировке установки
Убедитесь,	что	при	установке	соблюдаются	следующие	условия:
• Устанавливайте	устройство	на	улице,	чтобы	за	ним	можно	было	в	любое	время	следить	

и	контролировать	со	всех	сторон.

• Убедитесь,	что	опорные	конструкции	выдерживают	вес	устройств(а)	с	жидкостью.

• Убедитесь,	что	имеется	достаточное	пространство	для	техобслуживания.

Разместите	охладитель	так,	чтобы	воздух	мог	свободно	проходить	по	всей	поверхности	
теплообменного	блока	и,	по	возможности,	чтобы	направление	ветра	не	влияло	на	выходящий	
воздух,	иначе	может	произойти	повторная	рециркуляция.	Это	особенно	относится	к	моделям	
с	низкими	оборотами.	См.	показания	измерений	ниже.
В	случае	сомнений	для	определения	оптимального	расстояния	для	специфических	условий	
на	объекте	обращайтесь	к	представителю	Alfa	LU-VE	для	получения	консультации.

7

6. Installation

6.1 Placering

Placera kylaren så att luft kan passera fritt över
hela batteriytan samt om möjligt så att vindriktningen 
inte påverkar utloppsluften, eftersom återcirkulation 
då kan uppstå. Detta gäller särskilt modeller med låga 
varvtal.

Se måttangivelser i fig.

6. Installation

6.1 Location

Place the cooler so that air can pass freely over the 
entire coil surface and if possible so that the wind 
direction does not affect the evacuation air, other-
wise re-circulation might occur. This applies parti-
cularly to models that have low revs.

See measurement indications in fig.

6.2 Montering

Skruva fast kylaren direkt på fast underlag, eller med 
vibrationsdämpare i stativets förborrade fästhål.

6.2 Assembly

Bolt the product directly onto a firm base, or with 
vibration dampers, through the pre-drilled  
mounting holes.

Пример	

Количество	вентиляторов 18 18

D	(m) 3.4 2.5

H	(m) 0 1.8

https://alfa.luvegroup.com/
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5.8 Схема подключения труб
Необходимо	учитывать	падение	давления	на	стороне	хладагента.	Всегда	необходимо	
указывать	H>Pdrop	при	проектировании	главного	трубопровода.

IN

Air

Air

A

B

D

C

Air

Air

H

Воздух

Воздух Воздух

Воздух

ВХОД

5.9 Электрические соединения
По	следующим	данным	можно	определить,	какую	схему	соединений	нужно	выбрать	для	элек-
тропроводки:

• Модель	охладителя
• Тип	двигателя	вентилятора
• Дополнительное	электрическое	оборудование
Подробные	чертежи	электрических	соединений	можно	скачать	на	сайте	alfa.luvegroup.com.	В	
случае	сомнений	обращайтесь	за	помощью	к	местному	представителю	Alfa	LU-VE.

Электрические	соединения

Alfa-V	ACV

Электрические	соединения

Alfa-V	ANV

Электрические	соединения

Alfa-V	VXD

https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-acv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-anv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-acv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-anv.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vxd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vxd.html
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6 Эксплуатация
6.1 Процедура пуска
При	каждом	пуске	системы	нужно	соблюдать	следующую	процедуру.

• Убедитесь	в	герметичности	контура	хладагента	и	его	соединений.	
• Включите	питание	вентилятора.
• Запустите	вентиляторы	и	проверьте	направление	их	вращения.
• По	истечении	некоторого	времени	работы	убедитесь,	что	потребление	тока	не	превышает	

значение,	которое	указано	в	технических	условиях.

6.2 Останов
Если	для	проведения	техобслуживания,	останова	или	демонтажа	системы	необходимо	опо-
рожнить	устройство,	действуйте	следующим	образом:

• Прекратите	подачу	хладагента	и	отключите	электропитание.	
• Удостоверьтесь	в	том,	что	подача	хладагента	и	электропитание	не	могут	возобновиться	

случайно	или	неожиданно.
• Слейте	жидкий	хладагент	в	подходящий	контейнер.
• Стравите	из	золотника	весь	оставшийся	газообразный	хладагент.

https://alfa.luvegroup.com/
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7 Техническое	обслуживание
Перед	выполнением	каких-либо	работ	по	техническому	обслуживанию	проверьте	надежность	
отключения	электропитания	и	в	обязательном	порядке	соблюдайте	рекомендации	и	указания	
руководства	по	конденсаторам	и	газовым	охладителям	AHE00049.

7.1 Очистка
Необходимо	поддерживать	чистоту	теплообменной	секции,	чтобы	гарантировать	её	хорошую	
работу.	Частота	проверок	зависит	от	размещения	на	месте	эксплуатации	и	конкретных	усло-
вий	работы.	Все	змеевики	Alfa-V	можно	мыть	водой	под	давлением	до	100	бар,	распыляя	
плоскую	веерную	струю	перпендикулярно	направлению	ребер,	чтобы	предотвратить	изгиб	
или	повреждение.	Необходимо	соблюдать	осторожность	и	не	направлять	струю	воды	непо-
средственно	на	двигатели	вентилятора	или	электрические	панели	управления.

Очистка	может	производиться	снаружи	ребристого	блока	без	риска	собрать	воду	и	грязь	
внутри,	благодаря	конструкции	нижней	части	рамы,	которая	позволяет	легко	стекать	воде	и	
растаявшей	грязи.

7.2 Замена вентилятора

• Откройте	соединительную	коробку.	Отсоедините	кабель	вентилятора.
• Выкрутите	крепежные	винты	и	снимите	старый	вентилятор.
• Установите	новый	вентилятор	в	аналогичном	положении.	Вставьте	и	затяните	крепежные	

элементы.	При	установке	новых	крепежных	элементов	используйте	противокорозионное	
покрытие,	например	Geomet	или	аналогичное.

• Восстановите	электрические	соединения	(водоотделитель,	как	показано	на	рисунке).
• Убедитесь,	что	вентилятор	вращается	в	правильном	направлении.

9 

MANUTENZIONE / MAITENANCE / ENTRETIEN / VARTUNG / MANUTENCIÓN /  ТЕХИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДА

H2O Pmax < 2 bar 

YES

15-20°

90°

90°
80-100 bar

YES

YES
NO

YES NO

NO

https://alfa.luvegroup.com/
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7.3 Как забираться на устройство
Если	для	проведения	техобслуживания	необходимо	забраться	на	устройство,	наденьте	
защитную	обувь.	На	устройство	нельзя	забираться,	когда	оно	работает.	Необходимо	обе-
спечить	защиту	от	падения	с	помощью	перил	и	надежно	прикрепленных	лестниц.	Если	у	
устройства	нет	перил,	нужно	использовать	защитное	устройство,	которое	не	дает	упасть.	Не	
наступайте	на	решетки	вентилятора	и	жидкостные	соединения.	Не	разрешено	выступать	за	
пределы	отмеченных	в	примере	ниже	зон.

=	зоны,	где	можно	ходить

https://alfa.luvegroup.com/
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8 Запасные	части

Запасные части для Alfa-V

① Вентилятор
② Двухпозиционный	переключатель	вкл/выкл
③ Распределительный	щит
④ Виброгаситель
⑤ Защитные	решетки	(доступны	на	заказ)

Если	необходима	помощь,	обращайтесь	к	местному	представителю	Alfa	LU-VE.

②

③

④
⑤

①

https://alfa.luvegroup.com/
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