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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

1	 Viktig information

1.1	 Ansvarsfriskrivning
Denna bruksanvisning gäller alla Alfa-V industriella kylmedelskylare och levereras tillsammans med 
Alfa LU-VE Air Cooled Liquid Coolers Product Manual AHE00050. Läs båda dessa manualer noga 
och följ alltid alla instruktioner. Alfa LU-VE åtar sig inget ansvar för skador som uppstår genom att 
instruktionerna i manualerna och orderrelaterade dokument inte följs.

1.2	 Avsedd användning 
Vätskekylarna är delvis kompletta maskiner i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EC och 
avsedda för inbyggnad i kylsystem. Försäkran om inbyggnad finns tillgänglig på alfa.luvegroup.com. 
Enheterna får inte tas i drift förrän överensstämmelse med följande standarder och direktiv har 
deklarerats för den kompletta maskinen eller kylsystemet:

•	 Direktiv om tryckbärande anordningar 2014/68/EU
•	 Maskindirektiv 2006/42/EG
•	 Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
•	 Maskiners elutrustning IEC 60204-1
•	 Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
•	 All tillämplig lokal eller nationell lagstiftning

1.3	 Var hittar jag produktinformationen?
Detaljerad teknisk information för enskilda produktmodeller finns i orderdokumenten, på typskylten 
och i produktdatabladen.
Heltäckande teknisk information för alla Alfa LU-VE finns online på alfa.luvegroup.com. 
Den omfattar:

•	 Produktmanualer
•	 Bruksanvisningar
•	 Produktblad och broschyrer
•	 Produktdatablad (val av programvara)
•	 Måttritningar
•	 Kopplingsscheman
•	 Certifikat

Alfa LU-VE erbjuder global service och support. Om du har några frågor kan du kontakta närmaste 
Alfa LU-VE-representant. Kontaktinformation finns tillgänglig på alfa.luvegroup.com. 

Alfa-V VDD

https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/vdd
https://alfa.luvegroup.com/vdd
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2	 Produktbeskrivning

2.1	 Allmän information och användningsområden
Alfa-V VDD-serien är ett brett sortiment av kraftfulla kylmedelskylare med dubbla fläktrader av V-typ 
för VVS, kylning och olika industriella tillämpningar som vatten/glykol-kylning.
För industriella tillämpningar är kylmedelskylare lämpliga för kylning i slutna kretslopp av olika 
processvätskor i t.ex. livsmedels-, kraft- eller processindustrin och allmän industri. Alfa-V VDD- 
kylmedelskylare ger hög kapacitet med reducerad strömförbrukning på litet utrymme.
•	 Kapacitet (vatten, EN1048): 100 upp till 1800 kW
•	 Konstruktionstryck: 10 bar. Alla värmeväxlare är läckagetestade med torr luft

2.2	 Standardkonfiguration
•	 Lamellslinga:

	- Släta kopparrör ø 12 och 16 mm (VDD och VDD6) eller rör av rostfritt stål SS304 16 mm	 	
	 (VDDY).

	- Separata anslutningar gör att båda kylslingorna kan köras oberoende av varandra.
•	 Fläktar:

	- 2 till 9 fläktpar, tillgängliga i tre fläktdiametrar (ø 800 mm, ø 910 mm och ø 1000 mm) och 	 	
	 olika ljudnivåer. ErP-kompatibla motorer med dynamiskt och statiskt balanserad extern rotor, 	
	 skydds-klass IP 54 i enlighet med DIN 40050. och integrerade värmekontakter som ger 		
	 ett tillförlitligt skydd mot termisk överbelastning. AC-strömförsörjningar 400/50/3, 400/60/3 och 	
	 460/60/3. EC-strömförsörjning 380-480/50-60/3.
•	 Hölje, stöd och ram tillverkade i korrosionsbeständigt galvaniserat stål (klass C4-H). Separata 

fläktutrymmen och borttagbara fläktringar.
•	 Ramkonstruktionen ger hög styvhet för skydd mot vibrationer och termisk expansion.
•	 Etiketter visar fläktens rotationsriktning och köldmediets in- och utlopp.

2.3	 Tillval
•	 Icke-standardiserad lamelldistans (upp till 3.0 mm)
•	 Korrosionsskyddad slinga

	- Epoxibehandlade aluminiumlameller (EP)
	- F-behandling (FC)
	- Havsvattenresistent aluminium AlMg (SWR)
	- Industrilameller R-fin (RIF)
	- Epoxybehandlade aluminiumlameller R-fin (REP)
	- Havsvattenresistent aluminium AlMg R-fin (RSWR)

•	 Slingskyddsgaller (GR)
•	 Vattenbegjutningsenhetssats (KW)
•	 Vattenbegjutningssystem inklusive pumpstation (SWS)
•	 Hölje målat i RAL 9002 (andra färger på särskild begäran)
•	 Containerskena (SK)
•	 Stege och räcken
•	 Vibrationsdämpare (VD)
•	 Expansionstank (ET)
•	 Särskilda fläktmotorer:

	- Skyddsklass IP55
	- Motorer för höga temperaturer
	- IEC-standardmotorer (på särskild begäran)

•	 Elektriska tillval:
	- Switch on/off (SW)
	- EC-motorer kopplade till en gemensam anslutningsdosa (CBP=parallell konfig, 			 

  	 CBMT=anslutningsdosa och masterkonfig+temperature signal) 
	- Kontrollpanel IP54 (BS)
	- AC-fläktstegskontrollskåp (BST)
	- EC-fläkthastighetskontrollskåp (ICM)
	- Grundläggande EC-kontrollpanel (ECCB)

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.
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1. Tyngdpunkt
Gaffeltruckar kan endast användas för att 
lyfta enheter om 2 till 5 moduler: placera alltid 
gafflarna under tyngdpunkten.

2. Hantera varsamt
Var alltid extra försiktig när enheten lyfts med.

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

2.4	 Kodbeskrivning

VDD SE 90 4 .1 B D 72 SK C4 * - AL 2.1 CU *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1	 Alfa-V kylmedelskylare (VDD=standardkopparrör,VDD6=5/8" koppar, VDDY=5/8" SS304) 
 2	 Ljudnivå/fläktkod (T=turbo, S=standard, L=låg, Q=tyst, R=bostadshus, E=EC-fläktmotor) 
 3	 Fläktdiameter (80=800, 90=910, 100=1000 mm) 
 4	 Antal fläktpar (2 till 9)
 5	 Alfa-V serie II
 6	 Rörlagerkod (A, B, C, D)
 7	 Fläktmotorkoppling (D=delta, Y=stjärna)
 8	 Antal slingor
 9	 Förpackning (SK=containerskena)
10	 Case material
11	 Elektriska tillval 
12	 Lamellmaterial (AL=aluminium, IF=industrilameller, SWR=AlMg, EP=epoxibehandlade 	 	
	 aluminiumlameller, FC=F- behandling, RIF=industrilameller R-fin, REP=epoxibehandlade 		
	 aluminiumlameller R-fin, RSWR=AlMg R-fin)
13	 Lamellavstånd (2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 3.0 mm)
14	 Rörmaterial (CU=koppar, SS=rostfritt stål)
15	 Tillval

3	 Produktmärkningar

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

3. Produktmärkning

Model Se avsnittet "2.4 
Kodbeskrivning"

Item ID  
Serial no. 

Ange dessa vid 
beställning av 
reservdelar eftersom 
de identifierar enheten

O. A. Beställning 
Beställningsnummer

Unit Net Weight Kontrollera att lämpligt 
lyftverktyg används 
före varje lyft

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A.  **********
  VDD*****************************
   *********************************
Item ID      **************
Serial no.     **************

Unit Net Weight    3681 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn  3~380/480V
f  50/60Hz

 

Country of origin Italy

  
 i

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. ***********
   VDD**********************************
         **********************************
Item ID       ***************
Serial no.      ***************
Sn

Material       CU
PED Category                  Art. 4.3
                 
Max DN                    80
Fluid Group           2
Coil Ts           +110/-60 °C
Ps          10 bar 
Pt          15 bar
Test Date            04-2019

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

4.  Produktmärkning – slinga

Model Se avsnittet "2.4 
Kodbeskrivning".

Item ID  
Serial no. 

Ange dessa vid 
beställning av 
reservdelar eftersom 
de identifierar enheten

Material Rörmaterial

PED Category Enligt PED

Max DN Fördelarrörets 
maximala diameter

Fluid Group Enligt PED
Coil Ts Arbetstemperatur 

områden för slingan
Ps Konstruktionstryck
Pt Provtryck
Test date Datum då slingan 

har tryckprovats på 
fabriken

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5. Fläktens rotationsriktning
Fläktens rotationsriktning framgår av etiketten.

9. Lyftögla
Använd alla markerade lyftöglor vid lyft 
uppifrån.

6. Varning för elchock
Elektriskt matad komponent. Bryt strömförsörj-
ningen före underhålls- eller installationsarbete.

41103043SP
Spare part item number 8. Fläktmotor

Fläktmotorns artikelnummer.

10. & 11. In/Ut
Köldmedieanslutningar för inlopp och utlopp.IN OUT

Jordning
När elektriska enheter från Alfa LU-VE är 
försedda med denna etikett måste de jordas. 
Den gul/gröna jordledaren måste lämnas 
längre än de andra, för att säkerställa att den 
är den sista som lossnar från plintarna vid 
drag i kabeln. Jordkabeln är designad för den 
elektriska utrustningen för denna enhet och 
ska inte användas som skydd från externa 
strömkällor.

7. Rörliga delar
Varning för rörliga delar.
Bryt strömförsörjningen före underhålls- eller 
installationsarbete.

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

4	 Uppackning och lyft
Följ alltid riktlinjerna och instruktionerna i den luftkylda vätskekylarens produktmanual AHE00050. 
Kontrollera vikten som anges på namnskyltar, som sitter på sidan för inloppsanslutningen, innan 
enheten lyfts. Kontrollera att lyftutrustningen klarar minst enhetens vikt plus 10%. 
•	 Gaffeltruckar kan endast användas till enheter med 2 till 5 moduler.
•	 När gaffeltruck används måste gafflarna vara längre än 2.5 m för säkert lyft och skjutas in helt 

under enheten.
•	 Enheten får bara lyftas när den är tom.
Alfa-V VDD kylmedelkylare kan levereras antingen på standardlastbilar eller i containers. 

4.1	 Enhet som levereras med standardlastbil
Proceduren nedan gäller för att lasta av enheter som levereras med standardlastbilar.

Enheter med 2-5 fläktpar: 
kan lastas av från sidan av lastbilen med hjälp 
av en gaffeltruck. 

Enheter med 6-9 fläktpar: 
ska alltid lyftas ovanifrån.
Följ proceduren som beskrivs stycket "4.3 Lyft 
ovanifrån" for 6-8 modules unit för 6-8 moduler. 
Enheter med 9 fläktpar levereras som standard 
med containerskena och ska lastas av genom 
att följa proceduren som beskrivs i stycket "4.2 
Enhet som levereras i container" även om de 
levereras med standardlastbil.

4.2	 Enhet som levereras i container
Vid containerleverans ska alternativet med containerskena väljas för att underlätta lastning och 
lossning. För enheter med 9 moduler är skenan installerad som standard. Följ proceduren nedan 
för att lasta av enheten:

•	 Ta bort alla hinder så att skenan kan dras ut ur containern.
•	 Se till att trucken är stoppad.
Fäst kedjan till en gaffeltruck (märkt med bokstav A) och krokarna i skenans hål.

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

A

Avståndet mellan enheten och containerns 
innertak är begränsat. Om enheten tar i taket 
kan den skadas.

A

B

För in gafflarna på gaffeltruck B under enhetens 
tyngdpunkt och lyft enheten något.

Ta bort krokarna och kedjorna och kör undan 
gaffeltruck A.

B

Kör lastbilen långsamt framåt tills enheten är helt 
ute ur containern.

A

Enheter med 2-5 fläktpar

Stöd enhetens vikt med gaffeltruck A och dra långsamt ut den ur containern. Minst 1 m av enheten 
måste stå kvar på containerns golv.

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

Enheter med 6-9 fläktpar
Stöd enhetens vikt med gaffeltruck A och dra 
långsamt ut den tills alla lyftöglorna är ute ur 
containern. Minst 1 m av enheten måste stå kvar 
på containerns golv.

Avståndet mellan enheten och containerns 
innertak är begränsat. Om enheten tar i taket 
kan den skadas.

Sätt fast lyftöglorna i kranens lyftbalk enligt 
anvisningarna i stycket "4.3 Lyft ovanifrån".

När kranen har lyft upp enheten, ta undan 
gaffeltruck A. Lyft upp enheten något och kör 
långsamt fram lastbilen tills enheten är helt 
utanför containern.

A

> 65° > 65° 

DETAIL A 

A

90° 90°

4.3	 Lyft ovanifrån

Verifiera att lyftöglorna är säkert fästa vid 
enheten och inte visar några tecken på skador. 
Fäst endast remmar eller krokar vid lyftöglorna 
enligt ritningen på nästa sida.

Kedjornas vinkel är som visas för alla modeller.

Belastningen på lyftkedjorna måste vara jämnt 
fördelad på alla lyftpunkter. Om en kedja inte är 
fullt belastad får en annan kedja extra belast- 
ning. Detta är inte tillåtet.

A

DETALJ A

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

2 MOD
4 FANS

3 MOD
6 FANS

4 MOD
8 FANS

  5 MOD
10 FANS

  6 MOD
12 FANS

  7 MOD
14 FANS

  8 MOD
16 FANS

  9 MOD
18 FANS

4 MOD
8 FLÄKTAR

3 MOD
6 FLÄKTAR

2 MOD
4 FLÄKTAR

5 MOD
10 FLÄKTAR

6 MOD
12 FLÄKTAR

7 MOD
14 FLÄKTAR

8 MOD
16 FLÄKTAR

9 MOD
18 FLÄKTAR

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5	 Installation
Följ alltid riktlinjerna och instruktionerna i vätskekylarens produktmanual AHE00050.

5.1	 Borttagning av containerskenan (om sådan finns)
Alternativet med containerskena väljs för att underlätta lastning och lossning.  

Containerskenan måste tas bort före installation. Containerskenans komponenter är fastsatta på 
enheten med skruvar. För att ta bort skenan måste enheten lyftas något. 

https://alfa.luvegroup.com/
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.2	 Installationsmått
Ritningar som visar mått för alla erforderliga installations- och 
vätskeanslutningar finns att hämta på alfa.luvegroup.com.

5.3	 Information om fötternas mått
Fötternas mått är identiska för alla modeller. Fötterna får inte belastas i sidled när enheten fästs. 
Fästhål kan användas för att fästa enheten på marken eller till en balkstruktur samt vid installation 
av vibrationsdämpare. 

5.4	 Betongfundament

För att undvika att utrustningens fötter oxiderar, 
rekommenderas det å det bestämdaste att 
värmeväxlaren monteras på betongfundament. 
Ett fundament för varje fot. Fundamentens 
minimimått är 100 mm höga och 260 mm breda.

5.5	 Flexibla anslutningar 
Alfa LU-VE rekommenderar att anslutnings-
kompensatorer installeras vid anslutningar för 
både inlopp och utlopp.
Anslutningskompensatorer är elastiska element 
som, om de installeras korrekt, absorberar 
värmeutvidgning hos rören. Anslutnings- 
kompensatorer är också till hjälp att reducera 
vibrationer i rörsystem.

Måttritningar

 2280 

 8
0 

 

20.5

 1
60

 

Fixing hole  
& Vibration damper 

 160 

 80

1740

Fästhål et Ø 20.5
och vibrationsdämpare

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
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Alfa LU-VE är ett registrerat varumärke som ägs av LU-VE Group.
Alfa LU-VE förbehåller sig rätten att ändra specifikationen utan föregående.

5.6	 Vibrationsdämpare
För aktiv och passiv isolering av vibrationer och för att minska överföring av ljud, rekommenderar 
Alfa LU-VE starkt att vibrationsdämpare installeras. Vibrationsdämparna måste installeras innan 
enheten placeras.
Vibrationsdämparna ska placeras mellan enhetens fötter och fundamentet med den medföljande 
M16- skruven.

Fläktpar Vibrationsdämpare
2 4
3 4
4 6
5 8
6 8
7 8
8 10
9 12

 4
  5

1,
5 

 168 

 150 

 M 16 

 132 

 1
68

 

 
12

,5
 

Isolating material natural rubber,
hardness 60° Sha.

Bilden visar ett installationsexempel med gäng- 
stång, mutter, expanderbricka, bricka och lås- 
mutter (medföljer ej).

På så sätt kan vibrationsdämparna användas 
för att få kylaren att stå plant genom att justera 
låsmuttern. Det är särskilt användbart med långa 
enheter eller ojämna underlag.

Isoleringsmaterial 
naturgummi,

hårdhet 60°Sha.

https://alfa.luvegroup.com/
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5.7	 Riktlinjer för installationens placering
Se till att installationen uppfyller följande villkor:
•	 	Placera enheten utomhus på ett sådant sätt att den alltid kan övervakas från alla håll.
•	 	Se till att det finns tillräckligt mycket utrymme tillgängligt för underhåll.
•	 	Kontrollera att strukturerna kan bära enhetens eller enheternas vikt, inklusive vätska.
Placera kylaren så att luften kan passera fritt över hela batteriets yta och om möjligt så att 
vindriktningen inte påverkar utgående luft, annars kan återcirkulation uppstå. Detta gäller i 
synnerhet för de modeller som har låga fläktvarvtal. Se måttanvisningar nedan.  
Om det finns frågor kring det optimala avståndet mellan olika enheter vid specifika 
installationsplatser, kontakta din Alfa LU-VE representant för råd.  

7

6. Installation

6.1 Placering

Placera kylaren så att luft kan passera fritt över
hela batteriytan samt om möjligt så att vindriktningen 
inte påverkar utloppsluften, eftersom återcirkulation 
då kan uppstå. Detta gäller särskilt modeller med låga 
varvtal.

Se måttangivelser i fig.

6. Installation

6.1 Location

Place the cooler so that air can pass freely over the 
entire coil surface and if possible so that the wind 
direction does not affect the evacuation air, other-
wise re-circulation might occur. This applies parti-
cularly to models that have low revs.

See measurement indications in fig.

6.2 Montering

Skruva fast kylaren direkt på fast underlag, eller med 
vibrationsdämpare i stativets förborrade fästhål.

6.2 Assembly

Bolt the product directly onto a firm base, or with 
vibration dampers, through the pre-drilled  
mounting holes.

Exempel 

Antal fläktar 18 18

D (m) 3.4 2.5

H (m) 0 1.8

5.8	 Elektriska anslutningar
Följande data avgör vilket anslutningsschema som ska väljas och följas vid 
den elektriska installationen:

•	 Modellmärkning för värmeväxlare
•	 Fläktmotortyp
•	 Elektriska tillval

Detaljerade elektriska anslutningsscheman finns att hämta på 
alfa.luvegroup.com. Kontakta alltid din lokala Alfa LU-VE -återförsäljare om 
du behöver hjälp. Elektriska anslutningar

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
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6	 Drift

6.1	 Startprocedur
Följande procedur måste följas vid varje systemstart.

•	 Stäng ventilen för vätskeinlopp och öppna ventilen för vätskeutlopp.
•	 Öppna enhetens luftningsplugg och fyll sedan enheten medan den luftas.
•	 Stäng enhetens luftningsplugg när all luft har släppts ut ur vätskekretsloppet.
•	 Starta vätskepumpen.
•	 Öppna systemets inloppsventil långsamt tills lämpligt vätskeflöde har uppnåtts.
•	 	Kontrollera att det inte finns några läckor i vätskekretsloppet och anslutningarna.
•	 	Slå på strömförsörjningen till fläktarna.
•	 	Starta fläktarna och verifiera fläktarnas rotationsriktning.
•	 	Kontrollera efter en viss driftstid att det inte finns luft i vätskekretsloppet (lufta vid behov) 

och verifiera att den aktuella absorptionen inte överstiger värdet som angivits i de tekniska 
specifikationerna.

6.2	 Avstängning
Gör så här om enheten behöver tömmas för underhåll, systemavstängning eller demontering:

•	 	Stoppa vätsketillförseln och stäng av strömförsörjningen.
•	 	Se till att varken vätske- eller strömförsörjningen kan återtas av misstag eller oväntat.
•	 	Stäng ventilerna för vätskeinlopp och -utlopp.
•	 	Installera en korrekt slang på dräneringsventilerna. Öppna luftnings- och dräneringsventilerna. 

Var försiktig! Vätskan kan vara het.
•	 	Se till att all dränerad vätska samlas upp i ett lämpligt kärl.
•	 	Tryckluft gör att dräneringen går snabbare. Tryckluften måste vara oljefri.

7	 Underhåll
Se till att nätströmmen är helt avstängd innan någon underhållsaktivitet utförs och följ alltid de rikt- 
linjer och instruktioner som ges i produktmanualen för luftkylda vätskekylare AHE00050.

7.1	 Rengöring 
Ett kylarblock måste vara rent för att det ska fungera bra. Frekvensen för kontroller är beroende 
av installationsplatsen och dess specifika driftförhållanden. Alla Alfa-V batterier kan rengöras med 
högtrycksspruta med vatten, upp till 100 bar. Vattenstrålen ska vara platt och riktas vinkelrätt mot 
lamellerna, för att förhindra att de böjs eller skadas. Se till att inte rikta vattensprutan direkt mot 
fläktmotorer eller de elektriska kontrollpanelerna.  

R-Fin batterier är utvecklade för att klara rengöring med vattenhögtrycksspruta på upp till 150 bar, 
och med vinkel på högtryckssprutan. Rengöringen kan utföras från utsidan av lamellerna utan 
risk för att vatten och smuts ansamlas på insidan. Detta beror på designen av den nedre delen av 
ramen, vilken gör att vatten och smuts att lätt kan rinna av.

9 

MANUTENZIONE / MAITENANCE / ENTRETIEN / VARTUNG / MANUTENCIÓN /  ТЕХИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДА

H2O Pmax < 2 bar 

YES

15-20°

90°

90°
80-100 bar

YES

YES
NO

YES NO

NO

https://alfa.luvegroup.com/
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7.2	 Fläktbyte

•	 	Öppna kopplingsdosan. Ta loss kablaget till fläkten.
•	 	Skruva loss fästskruvarna och ta bort den gamla fläkten.
•	 	Montera ett nytt fläktaggregat i exakt samma position. Sätt tillbaka fästelementen. Använd ett 

rostskyddsmedel som Geomet eller liknande när nya fästskruvar används vid förnyad montering.
•	 	Återställ elanslutningarna (vattenlås enligt bilden).
•	 	Kontrollera att fläktens rotationsriktning är korrekt.

7.3	 Stå på enheten
Bär alltid säkerhetsskor om det i underhållssyfte blir nödvändigt att stå på enheten. Det är inte 
tillåtet att stå på enheten medan den är igång. Korrekt skydd mot att falla måste anordnas med 
räcken och säkert fästa stegar. Om enheterna inte har några räcken måste en säkerhetsanordning 
som skyddar mot fall användas. Stå aldrig på fläktgallren eller vätskeanslutningarna. Det är inte 
tillåtet att gå utanför de markerade områdena i exemplet nedan.

       = Gångbara områden

https://alfa.luvegroup.com/
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8	 Reservdelar

Reservdelar för Alfa-V VDD

① Fläkt
② Brytare till/från
③ Kontrollpanel
④ Vibrationsdämpare
⑤ Skyddsgaller (tillgängligt på begäran)

Kontakta din lokala Alfa LU-VE-återförsäljare om du behöver hjälp.

②

③

④
⑤

①

https://alfa.luvegroup.com/
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